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COMPORTAMIENTO ENERGETICO Y ECONOMICO ACCIONES DE REHABILITATCION:

EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDINERAS TIPO BLOQUE CON TRASDOSADO EN FACHADAS, FALSO
TECHO EN PRIMER SUELO Y AISLAMIENTO EN LA CUBIERTA (REHABILITACION URSA)

URSA Ibérica deseaba disponer de datos actualizados acerca de la estimacién técnico
econdmica de diferentes acciones de rehabilitacion de los edificios en el contexto de Espafia
para ello ha encargado la realizacién de una serie de casos de estudio sobre diferentes
edificios con diferentes intervenciones de rehabilitacién con el fin de cuantificar los beneficios
técnicos y econdmicos que la rehabilitacion comporta.

El presente estudio se refiere a la rehabilitacion de un edificio plurifamiliar en bloque en el que
se desea evaluar el impacto energético y econdmico que representa realizar un sistema
trasdosado por el interior con URSA PANEL MUR P1281 de 100/120/140 mm las fachadas, de
instalacion de un falso techo con aislante URSA TERRA P4252 de 100/120/140 mm en el primer
forjado y de un aislante URSA XPS N de 90/100/120 mm en la cubierta.

METODOLOGIA

Para poder estimar el impacto de una accién de rehabilitacidn en un edificio es necesario
efectuar una estimacion de la demanda y el consumo energético del edifico en la situacidn que
se encuentre antes de realizar la rehabilitacidn y repetir el mismo calculo con el edifico
después de la rehabilitacion.

La comparacion de las demandas / consumos antes y después de efectuar la rehabilitacion
permite evaluar la mejora que aporta la accién rehabilitadora.

Traduciendo el consumo de energia final a su coste econdmico y estimando el coste de
inversidn en rehabilitacién se puede efectuar la estimacion del impacto econdmico de la
inversidn realizada en acciones de rehabilitacion.

Para los calculos energéticos se ha usado Sketchup como herramienta de modelado
tridimensional y OpenStudio/EnergyPlus como herramienta de simulacién energética, cuando
se realizan calculos paramétricos se usa la herramienta jEplus que permite acelerar los calculos
con varias zonas climaticas o con varias variables sobre un mismo modelo.

Para las evaluaciones econdmicas se han usado los datos de costes de intervencidn incluidas
en el Generador de Precios de CYPE.

Para estimar los costes de operacion del edifico se han usado las tarifas domésticas de los
suministros energéticos considerando solo los términos de energia (parte variable) de las
mismas por lo que no se incluyen los costes fijos que son independientes del mayor o menor
consumo energético.

DESCRIPCION DEL EDIFICIO:

En este caso de estudio se plantea sobre un edifico plurifamiliar en un bloque aislado
comprendiendo una planta baja abierta y 4 plantas.

La planta baja queda permanente abierta al exterior y contiene el acceso al edifico por lo que
el primer forjado se considera expuesto al exterior.




ui%a J3B

Cada una de las plantas tipo se destina a uso de vivienda y contiene 2 viviendas de 95,25 m2
cada una con un total de 8 viviendas.

En los esquemas adjuntos se puede visualizar la geometria del edificio

El edifico presenta cuatro fachadas todas ellas expuestas al exterior.

Fachada ur y Este




Fachada Norte y Oeste

CONSTRUCCION EDIFICIO ANTES DE REHABILITACION

Para la modelizacion de la envolvente se han considerado las construcciones siguientes:

Situacién Inicial

Rehabilitacion URSA

Fachadas

Enlucido de mortero

% pie de Fabrica de ladrillo perforado
Camara de aire de 10 cm

Tabiquillo de ladrillo hueco

Enlucido de yeso

URSA PANEL MUR P1281 de 100/120/140 mm

Placa de yeso laminado

Huecos

Vidrio simple 6 mm
Carpinteria de madera

Cubierta

Grava

Lamina impermeabilizacion

Capa de mortero

Forjado Unidireccional entrevigado de
hormigén aligerado

Enlucido de yeso

URSA XPS NIl de 90/100/120 mm

Forjados
intermedios

Plaqueta de gres

Capa de mortero

Forjado Unidireccional entrevigado de
hormigén aligerado

Enlucido de yeso

ler Forjado

Plaqueta de gres
Capa de mortero
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Forjado Unidireccional entrevigado de
hormigén aligerado

Enlucido de yeso

- URSA TERRA P4252 de 100/120/140 mm
- Falso techo decorativo

No se ha considerado en la rehabilitacién el cambio de ventanas ya que no forman parte de la
oferta de productos URSA.

PUENTES TERMICOS

Se han incluido en el modelo los puentes térmicos mas relevantes que se presentan en el
edifico:

Intersecciones de las fachadas con los forjados
Jambas laterales de ventanas

Capialzados de ventanas donde se aloja la persiana enrollable con aislamiento de Resistencia
térmica 0,83 m2K/W

PERFILES OCUPACIONALES

Para los calculos energéticos se han considerado las hipotesis siguientes:
Ocupacion:

Se ha considerado una tasa de ocupacion de 1 persona cada 20 m2 de vivienda con una
actividad de 70 W/persona y con un perfil horario de presencia en el edifico de acuerdo con el
grafico siguiente:

Porcentaje Coupagion (valor 100% = 3 51Wim2)
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Esta tasa de ocupacion y perfil horario coincide exactamente con el que prescribe el
Documento DB HE en su Anejo D

En el grafico siguiente se aprecia la evolucion horaria de las cargas debidas a la ocupacion
durante una semana empezando en sabado.
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73 m2 por vivienda con una tasa de ocupaciéon de 20 m2/persona = 3,65 personas

3,65 personas * 70 W/persona = 255 W por vivienda tal como se aprecia en el grafico
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lluminacion y Equipos:

Las cargas derivadas de la disipacion térmica de los aparatos de iluminacién y equipos que
existen en el edifico se estiman con un valor pico de 4,4 W/m2 y con un perfil horario tal como

se indica en el grafico adjunto

o
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Tanto el valor pico como el perfil horario coincide exactamente con el que prescribe el
Documento DB HE en su Anejo D
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En los graficos adjuntos se aprecia la evolucion de las cargas debidas a iluminacién y equipos
para un dia
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73 m2*4,4W/m2=321W
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Infiltracion de aire

En las condiciones de uso se ha considerado una tasa de infiltracién de aire constante de 2
volumenes por hora (huecos de hermeticidad sin rehabilitar) en situacién inicial y de 0,75 ACH
en el edificio rehabilitado, aunque no se rehabiliten los huecos se ha considerado una mejora
debido a que la infiltracidn de aire a través de los cerramientos opacos se vera mejorada
(reducida) por la rehabilitacion y el usuario probablemente sea mas consciente del
comportamiento energético del edificio y tratara de optimizar (minimizar) la abertura de
ventanas.

Durante las noches de verano se dispondra adicionalmente re una renovacion de aire de 4
volumenes por hora para aprovechar el efecto del enfriamiento gratuito.

En el grafico siguiente se aprecia la tasa de infiltracidn constante de aire y el suplemento
debido a la infiltracidn nocturna durante las noches de verano
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Ventilacion:

Se ha considerado que ademas de la infiltracién de aire derivada de la hermeticidad del
edificio este dispondra de una ventilacién (natural o mecanica) que aporte 4 |/s/ por persona
de esta forma se asegura una calidad de aire interior acorde a la tasa de ocupacion sin
provocar excesos de perdidas térmicas debidas a una posible sobre ventilacion.

En los gréficos siguientes se aprecia la evolucién semanal de la tasa de ventilacion y su
paralelismo con la tasa de ocupacion de una de las viviendas

Hourly Frequency
T endo, Year 1 (1000 1 enam Year 2 000]
w— lzee Vertiaten Ay Csarge fute THERMAL 200E VIVIENDA 2-2 - aztanus

e Frarterr Sevaamny S rounty r.,..- B i U

—— e Pecpie Doapart Court THERMAL Z0ME VVIRIDA 2.3 - epfcnact

B — [ETee. ahssssss pesssess poassns ‘.

. v pemanees e e

Pres— [Tr— bossssas kess . [YTRa.

" " " i 0 2 2 n
Jan 2002

L

TEMPERATURAS DE CONSIGNA
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Se han considerado las temperaturas de consigna para calefaccion y refrigeracidn que se
representan en el grafico siguiente:

Temperaturas de consigna
a
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Estas temperaturas coinciden con las que se describen en el Anejo D del DB HE excepto que
para la consigna de refrigeracion durante las horas centrales del dia se ha establecido una
consigna de 252C (igual a la que establece el DB HE para el atardecer) con el fin de asegurar el
confort a los usuarios que permanecen en el edifico durante estas horas los dias laborables y a
la totalidad de ocupantes durante los fines de semana tal como se aprecia en los perfiles de
presencia de personas en la determinacién de los perfiles de ocupacion.

Todo ello tiene por objetivo no infra valorar la demanda / consumo de refrigeracion durante
estas horas especialmente criticas del edifico ya que la temperatura es maximay la radiacién
solar elevada.

PROTECCION SOLAR

Se ha establecido una proteccidn solar en los huecos de forma que durante los meses de
verano se reduzca el factor solar en un 30% siempre que la radiacion solar incidente sobre el
hueco supere los 100 W/m2.

En el grafico siguiente se aprecia como se reduce la transmitancia solar de un hueco (linea
azul) cuando la radiacion solar aumenta por encima de 100 W/m2 (linea roja)
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Esta forma de proceder estd en linea con la modelizacién de la proteccion solar que se
prescribe en las bases de calculo de la Calificacién Energética de los Edificios y que pretende
minimizar el impacto del sobrecalentamiento en verano.

ZONAS CLIMATICAS

El célculo se efectua para una ciudad representativa de cada una de las zonas climaticas en que
se suele subdividir Espafia.

Zona climdtica Ciudad representativa
A Malaga

Valencia

Barcelona

Madrid

Ledn

m O 0O|w

REHABILITACION

La rehabilitacion consiste en este caso en efectuar un sistema de tarsdosado por el interior con
aislante URSA PANEL MUR P1281 de 100/120/140 mm la incorporacién de un falso techo con
aislamiento URSA TERRA P4252 de 1100 /120/140 mm en el primer forjado y la instalacién de un aislante
URSA XPS NIIl de 90/100 /120 mm en la cubierta todos los demds elementos constructivos mantienen la
misma construccion inicial.

La accidn de rehabilitacidon permite reducir los puentes térmicos existentes en el contorno de los huecos
por lo que en el modelo de edificio rehabilitado se ha adecuado a la situacidn después de la
rehabilitacion.

Los perfiles ocupacionales y temperaturas de consigna se mantienen idénticos en el edifico antes de
rehabilitacion y después de haber efectuado las acciones de rehabilitacion descritas.

RESULTADOS DEMANDA ENERGETICA ANUAL
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Zona | Ciudad INICIAL (antes Rehabilitacién Rehabilitacién Rehabilitacién
rehabilitacion) | XPS90LdV100 | XPS100LdV 120 | XPS120LdV 140

Calef. | Refrig. | Calef. | Refrig. | Calef. | Refrig. | Calef. | Refrig.
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Malaga 33326 | 30768 | 3360 | 24054 | 3120 | 23964 | 2910 | 23838

Valencia 46071 | 43983 | 7261 | 28995 | 6888 | 28753 | 6551 | 28480

Barcelona | 72684 | 26632 | 15566 | 20352 | 14923 | 20223 | 14360 | 20055

OlO|w| >

Madrid 98179 | 31990 | 25382 | 19402 | 24532 | 19164 | 23760 | 18906

E Ledn 159962 | 2662 | 46051 | 2416 | 44557 | 2417 | 43220 | 2406

Reduccidn porcentual de la demanda

Zona | Ciudad Reduccion demanda energética %
Rehabilitacion XPS 90 Rehabilitacion XPS 100 | Rehabilitacion XPS 120 LdV
LdV 100 LdVv 120 140

Calef. | Refrig. | TOTAL | Calef. | Refrig. | TOTAL Calef. Refrig. | TOTAL

Malaga 90% | 22% | 57% | 91% | 22% | 58% 91% 23% | 58%

Valencia 84% | 34% | 60% | 85% | 35% | 60% 86% 35% | 61%

Barcelona | 79% | 24% 64% | 79% | 24% | 65% 80% 25% | 65%

Madrid 74% | 39% | 66% | 75% | 40% | 66% 76% 41% | 67%

m| OolOo|wm|>

Ledn 71% 9% 70% | 72% 9% 71% 73% 10% | 72%

RESULTADOS ANUALES DE CONSUMO ENERGIA FINAL Y COSTES DE OPERACION

Para estimar el consumo de energia final se debe estimar el rendimiento medio estacional de
los sistemas de calefaccion y refrigeracion.

Para estimar el coste de operacidén anual es preciso considerar el coste del suministro
energético.

Consumo = Demanda / Rendimiento medio estacional
Coste Operacion = Consumo * Coste unitario

Para los calculos actuales hemos usado los valores siguientes:

Rendimiento medio Coste energético
estacional
Calefaccion 0,85 0.05+21% = 0.0605 €/kWh
Refrigeracion 3 0.17+21% = 0.2057 €/kWh

Para los rendimientos estacionales de los sistemas se han considerado unos valores medios
que se consideran representativos de un aparato de combustion para calefaccidn y de una
bomba de calor para refrigeracién.

En el coste de la energia se han usado como referencia la parte variable de las tarifas
domeésticas de gas y electricidad sin tomar en consideracidn los valores excepcionalmente
altos actuales (marzo 2022) confiando que a medio largo plazo los precios energéticos se
estabilicen.

Zona | Ciudad Coste operacional anual

INICIAL (antes rehabilitacion) Rehabilitacién Rehabilitacién XPS | Rehabilitacién XPS
XPS 90 LdV 100 100 LdV 120 120 LdV 140
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Calef. Refrig. TOTAL Calef. Refrig. | TOTAL Calef. Refrig. | TOTAL Calef. Refrig. | TOTAL
€ € € € € € € € € € € €

Malaga 2372 | 2110 | 4482 239 | 1649 | 1888 | 222 | 1643 | 1865 | 207 | 1635 | 1842

Valencia 3279 | 3016 | 6295 517 | 1988 | 2505 | 490 | 1971 | 2462 | 466 | 1953 | 2419

Barcelona | 5173 | 1826 | 6999 | 1108 | 1395 | 2503 | 1062 | 1387 | 2449 | 1022 | 1375 | 2397

Madrid 6988 | 2193 | 9181 | 1807 | 1330 | 3137 | 1746 | 1314 | 3060 | 1691 | 1296 | 2987
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Ledn 11386 | 183 | 11568 | 3278 | 166 | 3443 | 3171 | 166 | 3337 | 3076 | 165 | 3241

La reduccion de los costes de operacion del edificio se resume en la tabla siguiente

Zona | Ciudad Ahorro econémico €/afio
representativa Rehabilitacion XPS Rehabilitacion XPS Rehabilitacion XPS
90 LdV 100 100 LdV 120 120 LdV 140
A Malaga 2593 2616 2640
B Valencia 3790 3833 3876
C Barcelona 4496 4551 4602
D Madrid 6045 6121 6194
E Ledn 8125 8231 8327

REDUCCION CONSUMO ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE.

Para estimar la reduccidn del consumo de energia primaria no renovable es preciso considerar
el factor de paso de Energia Final a Energia primaria no renovable.

Se ha considerado un coeficiente de paso de Energia final a Energia Primaria no renovable de
1,195 para la calefaccion (referencia Gas Natural) y de 1,954 para la refrigeracion (referencia
Electricidad)

Reduccién EPnr = Reduccion consumo E.Final * Coeficiente de paso de E.Final a EPnr

Zona | Ciudad Reduccion Energia Primaria no renovable %
Rehabilitacion XPS 90 | Rehabilitacion XPS 100 | Rehabilitacién XPS 120 LdV
LdV 100 LdV 120 140

Calef. | Refrig. | TOTAL | Calef. | Refrig. | TOTAL | Calef. Refrig. | TOTAL

Malaga 90% | 22% | 70% | 91% | 22% | 70% 91% 23% 71%

Valencia 84% | 34% | 69% | 85% | 35% | 70% 86% 35% 70%

Barcelona | 79% | 24% | 71% | 79% | 24% | 71% 80% 25% 72%

Madrid 74% | 39% | 70% | 75% | 40% | 70% 76% 41% 71%

m| OlOo|wm|>

Ledn 71% 9% 71% | 72% 9% 72% 73% 10% 72%

INVERSION EN REHABILITACION

Se han considerado las superficies netas (huecos excluidos) de las fachadas que serdn objeto
de rehabilitacion.

Para el coste unitario de la insuflacion de aislante en cdmaras de aire verticales se usan los
valores del estudio de “Correlacién prestaciones / coste aislante instalado” basados en los
datos del Generador de Precios de CYPE (version marzo 2022).
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Trasdosado Autoportante

Coste medio:
€/m?=4.9286*Rt+6

El coste de instalacidn del falso techo se estima en 39,93 €/m2 al que debe afiadirse el coste
del aislante con lo que obtendremos un valor de entre 58 a 63 €/m2 incluyendo un 10% de
Beneficio Industrial y un 10% de IVA (rehabilitacion).

Cubiertas planas
o

Coste medio:
€/m?=10.357*Rt+1

El coste del aislante instalado en la cubierta en este caso concreto considerando que la
resistencia térmica de cada caso obtendriamos un coste de instalacién de 26,88/29,75/35,50
€/m2 al que debe afiadirse un 10% de Beneficio Industrial y un 10% de IVA (rehabilitacidn) (se
ha supuesto que la instalacion del aislante por encima de la impermeabilizacion se puede
efectuar sin necesidad de tener que rehacer la impermeabilizacién).
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Falso Techo

Coste medio:
€/m?3=4.9286*Rt+6

El coste de instalacidon del falso techo se estima en 39,93 €/m2 al que debe afadirse el coste
del aislante que asciende en este caso a 19,69 / 22,43/ 25,17 €/m2 a este ultimo debe
anadirsele el beneficio industrial 10% y la tasa de IVA 10%

Superficie m2 Inversién Rehabilitacion

Rehabilitacion Rehabilitacion Rehabilitacion
XPS 90 LdV 100 XPS 100 LdV 120 | XPS 120 LdV 140
Fachadas 415.82 24247 24870 26247
Huecos 97.28
Falso techo 190.5 12145 12777 13408
Azotea 205.5 6683 7397 8827
TOTAL 909.1 43075 45044 48482

ANALISIS VIAVILIDAD ECONOMICA SIN CONSIDERAR SUBVENCIONES

Para el analisis de viabilidad econdmica consideraremos los indicadores siguientes:

Retorno de la inversion: se evaliia como la relacidn entre el ahorro econédmico proporcionado
por la intervencion en relacion al coste de la inversiéon

Tiempo de recuperacion: representado por el nUmero de afios que se tarda en recuperar la
inversiodn inicial mediante el ahorro econémico debido a la inversidon

Tasa Interna de retorno: Representa el porcentaje de interés de los flujos de caja debidos a la
inversién y los ahorros producidos

Valor actual neto: permite evaluar la viabilidad de proyectos de inversion y representa el valor
actual de todos los flujos de caja debidos a la inversién y los ahorros proporcionados

Para todos los calculos anteriores es preciso definir:

Horizonte temporal en este caso habida cuenta la larga durabilidad de la intervencion
propuesta se considera un periodo de célculo de 50 afios.

Variacidn de los precios futuros de la energia, en este caso se ha considerado que el precio de
la energia permanece constante a lo largo del tiempo
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Tasa de interés de referencia en este caso se ha usado un 1%.

Zona | Cudad | Rehabilitacién XPS 90 LdV Rehabilitacién XPS 100 Rehabilitacién XPS 120 LdV
100 LdV 120 140
Retorno Tiempo TIR VAN Retorno Tiempo TIR VAN Retorno Tiempo TIR VAN
inversion recuperacion inversion recuperacion inversion recuperacion
€ afios % € € afios % € € afios % €
ahorrados ahorrados ahorrados
/€ /€ /€
invertidos invertidos invertidos
A Malaga 3.01 17 5.63% 58570 2.90 17 5.39% 57511 2.72 18 4.96% 54998
B Valencia 4.40 11 8.66% 105480 4.26 12 8.36% 105204 4.00 13 7.81% 103439
C Barcelona 5.22 10 10.36% 133154 5.05 10 10.02% 133326 4.75 11 9.39% 131910
D Madrid 7.02 7 14.01% 193848 6.79 7 13.57% 194890 6.39 8 12.74% 194299
E Ledn 9.43 5 18.86% 275380 9.14 5 18.27% 277576 8.59 6 17.17% 277896

Se ha establecido un programa de subvenciones para facilitar las obras de rehabilitacién con
los criterios siguientes:

Reduccién minima de la demanda energética anual global de

Zona calefaccion y refrigeracidn de la vivienda unifamiliar o del edificio
A Bya Sin requisito
C 25 %
DyE 35%

El montante de las ayudas depende del % de reduccidn del consumo de energia primaria no

renovable.

Reduccién EPnr

% maximo del coste Madximo por vivienda

30% < ACep,nren < 45% 40 8.100
45% < ACep,nren < 60% 65 14.500
ACep, nren = 60% 80 21.400

En este caso de ejemplo las subvenciones susceptibles de ser obtenidas son:

Zona | Ciudad Subvencion posible
referencia Rehabilitacion XPS 90 Rehabilitacion XPS 100 Rehabilitacion XPS 120
LdV 100 LdV 120 LdV 140
Montante % en Montante % en Montante % en
relacion al relacion al relacién al
coste coste coste
A Milaga 34460 80% 36035 80% 38786 80%
B Valencia 34460 80% 36035 80% 38786 80%
C Barcelona 34460 80% 36035 80% 38786 80%
D Madrid 34460 80% 36035 80% 38786 80%
E Ledn 34460 80% 36035 80% 38786 80%

ANALISIS VIAVILIDAD ECONOMICA CONSIDERANDO SUBVENCIONES

Efectuando el cdlculo de la viabilidad econdmica incluyendo el efecto beneficioso de las
subvenciones obtendremos:
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Zona Ciudad ope .z ™ .z ™ .z
Rehabilitacién XPS 90 LdV | Rehabilitaciéon XPS 100 LdV | Rehabilitacién XPS 120 LdV
Retorno Tiempo TIR VAN Retorno Tiempo TIR VAN Retorno Tiempo TIR VAN
inversion recuperacion inversion recuperacion inversion recuperacion
€ afios % € € afios % € € afios % €
ahorrados ahorrados ahorrados
/€ /€ /€
invertidos invertidos invertidos
A Malaga 15.05 3 30.10% 93030 14.52 3 29.04% 93546 13.61 4 27.23% 93784
B Valencia 22.00 2 43.99% 139940 21.28 2 42.55% 141239 19.99 3 39.97% 142225
C Barcelona 26.09 2 52.19% 167614 25.26 2 50.51% 169361 23.73 2 47.46% 170696
D Madrid 35.08 1 70.16% 228308 33.97 1 67.95% 230925 31.94 2 63.88% 233085
E Leon 47.15 1 94.31% 309839 45.68 1 91.37% 313611 42.94 1 85.87% 316682

MEJORA DEL CONFORT

El aislamiento térmico asociado las acciones de rehabilitacion no solo es util desde un punto
de vista de reducir las necesidades / consumo de energia o desde un punto de vista econémico
en cuanto a la viabilidad de la inversidn, sino que también aporta beneficio en cuanto al
confort percibido por los usuarios.

La percepcién del confort se debe fundamentalmente a la sensacidon que provocan las paredes
frias en invierno y las calientes en verano.

Para visualizar este efecto se comparan las temperaturas superficiales interiores en dos
cerramientos de referencia, en este caso se han elegido el techo de la ultima planta, la fachada
norte también de la Ultima planta y el suelo de la primare planta, se ha considerado la
evolucion horaria en el edificio antes de ser rehabilitado y después de la accién de
rehabilitacion en cada una de las zonas climdticas consideradas.
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Sensacion de pared fria / calurosa

Para cuantificar la mejora del confort aportada por el aislamiento incluido en la reforma se
contabilizardn los grados hora en que la temperatura superficial de los cerramientos de
referencia es inferior a la de consigna en calefaccion (sensacién de pared fria) y el nUmero de
horas en que la temperatura superficial de los cerramientos de referencia supera a la
temperatura de consigna en refrigeracién (sensacion de pared calida).

Grados Hora de sensacién de techo frio / caluroso

GRADOS HORA SENSACION TECHO FRIO / CALUROSO

Zona Sin rehabilitar Rehabilitacién 100 Rehabilitacion 120 Rehabilitacion 140
mm mm mm
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Ciudad frio caluroso frio caluroso frio caluroso frio caluroso
referencia
A Malaga 4666 | 6262 195 3180 139 3070 100 3028
B | Valencia 5497 | 9835 601 3924 488 3733 400 3637
C Barcelona 8522 | 6757 | 1547 2828 1350 2704 1191 2650
D Madrid 10433 | 9248 | 2200 3055 1977 2858 1709 2836
E Ledn 19832 | 809 4303 237 3885 223 3565 219

Grados Hora de sensacion de fachada frio / caluroso

GRADOS HORA SENSACION FACHADA Fria / Calurosa
Zona | Ciudad Sin rehabilitar Rehabilitacién 100 Rehabilitacién 120 Rehabilitacién 140
referencia - . — —LL

frio caluroso frio caluroso frio caluroso frio caluroso
A Malaga 3684 | 3941 938 2783 849 2727 775 2704
B | Valencia 4584 | 6187 | 1831 3634 1734 3539 1648 3488
C Barcelona 7252 | 4001 | 3575 2436 3440 2375 3325 2346
D Madrid 9238 | 5564 | 5051 2946 4877 2845 1616 2601

E Ledn 16673 | 274 9423 175 9128 168 8888 165

Grados Hora de sensacidon de suelo frio / caluroso

GRADOS HORA SENSACION SUELO FRIO / CALUROSO
Zona | Ciudad Sin rehabilitar Rehabilitacién 100 Rehabilitacién 120 Rehabilitacién 140
referencia - . — —LL
frio caluroso frio caluroso frio caluroso frio caluroso
A Malaga 4269 | 2424 61 2150 43 2142 33 2135
B | Valencia 5326 | 4023 268 2587 214 2549 176 2522
C Barcelona 8924 | 2213 859 1785 731 1775 641 1768
D Madrid 11635 | 3699 | 1577 1849 1404 1794 1280 1753
E Ledn 22098 | 110 2904 94 2552 95 2302 96

CONCLUSIONES

La rehabilitacion energética de los elementos opacos de un edifico es “atractiva” en todas las
zonas climaticas ya que en todas se obtienen reducciones de demanda / consumo de energia,
una mejora de las condiciones de confort y la tasa interna de retorno de la inversion es
siempre positiva.

La rehabilitacion de los elementos opacos de un edifico es suficiente para acceder a las
subvenciones que estan establecidas.

Las inversiones en hechas en el aislamiento de elementos opacos de un edificio son
“interesantes” desde un punto de vista energético con reducciones de la demanda energética
de entre un 57 % a un 72 % y de reduccion de la Energia Primaria no renovable con valores
entre el 70 % al 73 % en funcidn de la zona climatica.
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Las inversiones hechas en aislamiento de los elementos opacos de un edificio proporcionan
ahorros econémicos promedios desde 2600/8 = 325 hasta 8349/8 = 1043 € anuales por
vivienda.

Cada euro dedicado al aislamiento de la envolvente opaca de un edificio permite recuperar
desde 2,65 hasta 9,30 € sin considerar el efecto de las subvenciones y entre 13,25 a 46,49 € si
consideramos el efecto de las subvenciones.

La inversién en aislamiento de la envolvente de un edifico se recupera entre 5 a 19 afos sin
considerar las subvenciones y entre 1 a 4 afos si se consideran las subvenciones.

La inversién en aislamiento es rentable ya que proporciona tasas de interés de entre 4,79
hasta 18,50 % sin considerar las subvenciones y entre el 26,5 hasta el 92,9 % considerando el
impacto de las subvenciones, estas tasas de interés son muy superiores a las tasas que se
pueden obtener en inversiones convencionales.

Las subvenciones actualmente disponibles hacen todavia mas atractiva la inversion en la
rehabilitacion energética de los elementos opacos de la envolvente del edificio por lo que debe
aprovecharse la oportunidad que representan estas subvenciones.

La mejora de confort es evidente ya que se reduce sensiblemente la sensacion de pared fria /
caliente gracias al aislamiento aportado por la rehabilitacién.

Las consideraciones de viabilidad econdmica son menos ambiciosas que los criterios de
reduccidon de demanda / consumo o mejora del confort.

CONSIDERACIONES

No deberian confundirse las inversiones realizadas en aislamiento con las que se realizan para
la rehabilitacién ya que el coste del aislante representa solo la menor parte del coste total de
intervencién.

Los resultados obtenidos sirven para evaluar el impacto energético y econdmico de la accion
de rehabilitacién mediante sistema de trasdosado por el interior en las fachadas, del
aislamiento del primer forjado y el aislamiento de la cubierta (rehabilitacion URSA) sin incluir
los beneficios adicionales que supondria la rehabilitacién de los huecos (rehabilitacién
integral).

La hipdtesis anterior representa que la intervencién sobre los elementos opacos es la primera
accion rehabilitadora considerada y que las demas que puedan existir vendrdn a
complementar este primer paso.

En otros tipos de edificios los resultados seran ligeramente diferentes.

En otros escenarios de evolucidn de precios de la energia o de las tasas de interés los
resultados econdmicos serian también diferentes.

La rehabilitacion de los elementos opacos tiene también un efecto positivo sobre el aumento
de valor patrimonial del inmueble pero no se ha tenido en cuenta en este estudio.
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Los proyectos de rehabilitaciéon deberian abordarse caso por caso por los técnicos especialistas
capaces de evaluar en cada ocasién la mejor combinacion de técnicas y niveles de
rehabilitacion.

Josep Sole

Arquitecto Técnico



